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1 U¨bersicht
In diesem Beitrag wird die Mo¨glichkeit dargestellt, wie Belastungsspitzen beim Betrieb von
Flussturbinen in Inselnetzen durch die kinetische Energie des Wassers abgedeckt werden
ko¨nnen. Als Beispiel dienen dabei Ku¨hlgera¨te fu¨r Lebensmittel.
Flussturbinen arbeiten ohne Staustufen in der Stro¨mung der Flu¨sse. Sie stellen eine Mo¨glichkeit
zur Energieversorgung von kleinen Siedlungen ohne o¨ffentliche Stromversorgung dar. Der
besondere Vorteil ist, dass sie ohne aufwa¨ndige Bauwerke zur Wasserfu¨hrung auskommen.
Bei der Versorgung von Inselnetzen muss die Turbine alleine die beno¨tigte Leistung bereitstel-
len. Dies gilt auch fu¨r die Abdeckung von Belastungsspitzen.
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In diesem Beitrag wird anhand von Beispielrechnen dargestellt, welches Potenzial die kineti-
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2 Einleitung
Die Energiegewinnung in Schwellen- und Entwicklungsla¨ndern durch Flussturbinen wurde an
der Hochschule Hannover (HsH) am Beispiel von Do¨rfern in Malaysia betrachtet [2]. Fu¨r
das Dorf Sabah wurde die Versorgung mit elektrischer Leistung durch Dieselgeneratoren,
Windkraftanlagen, Fotovoltaik, Wellenkraftwerke und Flussturbinen betrachtet. Das Dorf Sabah
steht dabei stellvertretend fu¨r Do¨rfer mit 20. . . 30 Ha¨usern ohne Anbindung an die o¨ffentliche
Stromversorgung, die es in Malaysia aber auch in anderen Teilen Asiens und Afrikas in großer
Zahl gibt.
Vielfach sind in der Na¨he der Do¨rfer Flu¨sse zu finden, die ganzja¨hrig Wasser fu¨hren. Die
Entfernungen sind wenige hundert m bis zu einigen km. Der Energiebedarf je Haus liegt bei
etwa 1000 kWh im Jahr (zum Vergleich: in Deutschland 1000. . . 2000 kWh je Person im Jahr).
Die Flussturbine zeichnet sich gegenu¨ber den anderen Energiegewinnungsmo¨glichkeiten da-
durch aus, dass sie relativ gu¨nstig zu installieren ist und ganzja¨hrig zuverla¨ssig elektrische Leis-
tung zur Verfu¨gung stellt. Dies gilt auch fu¨r die Nachtstunden. Dadurch kann auf aufwa¨ndige
Speicher verzichtet werden. Der heutige Bedarf eines Dorfes mit 20. . . 30 Ha¨usern kann schon
durch eine Flussturbine gedeckt werden.
Vor diesem Hintergrund laufen Untersuchungen zur Nutzung der kinetischen Energie des
Wassers ohne Staustufen. So hat die Firma KSB eine Flussturbine entwickelt, die ohne weitere
bauliche Maßnahmen in Fließgewa¨ssern eingesetzt werden kann [3].
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Die Flussturbine arbeitet bei der Versorgung kleiner Do¨rfer abseits der o¨ffentlichen Energiever-
sorgung im Inselbetrieb. Das bedeutet, dass die Turbine die Leistung entsprechend den schwan-
kenden Belastungen durch die Verbraucher bereitstellen muss, obwohl sich die Fließgeschwin-
digkeit des Flusses nicht a¨ndert.
Belastungsspitzen entstehen etwa beim Einschalten von Ku¨hlgera¨ten und beim Fu¨llen von Ku¨hl-
und Gefriergera¨ten mit frischen, noch warmen Lebensmitteln.
3 Aufbau Flussturbinen
Die Firma KSB hat einen Protoypen einer Flussturbine entwickelt. Den prizipiellen Aufbau
zeigt Bild 1. Das Wasser fließt durch den kegelfo¨rmigen Einlaufrechen in die Einlaufdu¨se.
Danach durchstro¨mt das Wasser den Propeller, so dass die kinetische Energie des Wassers in
mechanische Energie umgewandelt wird.
Im Diffusor wird die Wassergeschwingkeit abgesenkt, so dass eine zusa¨tzliche Druckdifferenz
in der Tubine entsteht. Dadurch wird die Leistung gesteigert.
Mit dem Propeller ist ein Generatorsystem verbunden, das die mechanische Leistung des Pro-
pellers in elektrische Leistung umwandelt. Die Generatorsysteme bestehen aus dem Generator,
der Leistungselektronik und der Regelung und Steuerung des Systems. Insbesondere der Insel-
betrieb der Flussturbinen zur autarken Versorgung kleiner Siedlungen in Entwicklungs- und
Schwellenla¨ndern stellt hohe Anforderungen an die Steuerung und Regelung des Systems.
Abbildung 1: Aufbau der Flussturbine mit Schutzrechen, Einlaufdu¨se und Austrittsdiffusor
(KSB 2010).
Die Abbildungen 2 und 3 zeigen einen ausgefu¨hrten Prototypen mit einem Laufraddurchmesser
von D = 2,0 m.
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Abbildung 2: Axiale Flussturbine mit Schutzrechen, Einlaufdu¨se und Austrittsdiffusor wa¨hrend
der Installation im Fluss (KSB 2010).
Abbildung 3: Propeller der Flussturbine (KSB 2010).
4 Leistung Flussturbinen
Die Flussturbine muss ihre Leistung aus der kinetischen Energie des Wassers nehmen. D.h.





m · v2 (1)




m˙ · v2 (2)
mit dem Massenstrom
m˙ = A ·ρ · v (3)
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wobei ρ die Dichte des Wassers ist (ρ = 1000kgm−3).
Dies ergibt die Leistung PWasser, die das Wasser mit der Geschwindigkeit v durch einen




·A ·ρ · v3 (4)
Die Turbine kann dabei nur einen Teil der Energie aus dem Wasser nehmen, da das Wasser
zum Teil um die Turbine herum fließt. Zur Beru¨cksichtigung dieses Effekts hat Betz [1] einen
Ausnutzungsgrad fu¨r frei fahrende Turbinen ermittelt. Dieser ist in [5] fu¨r Flussturbinen zu
cp = 0,59 (5)
ermittelt worden.






·D2 ·ρ · v3 · cp (6)
Die Turbinenleistung PTurb wird mit dem Wirkungsgrad der Turbine in mechanische Leistung
und mit dem Wirkungsgrad des Generatorsystems in elektrische Leistung gewandelt. Der
Gesamtwirkungsgrad ηges beru¨cksichtigt alle Verlustanteile wie z.B.
 Stro¨mungsverluste in der Turbine und in der Wasserfu¨hrung
 Reibungsverluste in der Lagerung
 Reibungs- und Planschverluste im Getriebe
 Stromwa¨rmeverluste und Ummagnetisierungsverluste im Generator
 Schaltverluste und Stromwa¨rmeverluste im Umrichter
 Stromwa¨rmeverluste in Filter und Zuleitungen
 Leistungen fu¨r die Steuerung und U¨berwachung der Anlage
Der Gesamtwirkungsgrad steigt mit der Leistung P. Hier wird der Gesamtwirkungsgrad durch
folgenden Zusammenhang abgescha¨tzt:






mit ηm = 0,95 , kv = 0,35 , Pbezug = 500 W , ke = 0,5
Das Diagramm 4 zeigt den Wirkungsgrad in Abha¨ngigkeit von der Leistung.
Zusammen mit dem Wirkungsgrad ηges erha¨lt man die elektrische Leistung
Pel = ηges ·PTurb (8)
=
ηm− kv · (PbezugPTurb
)ke · 12 · pi4 ·D2 ·ρ · v3 · cp (9)
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Abbildung 4: Abha¨ngigkeit des Wirkungsgrads ηges von der Turbinenleistung PTurbine nach
Gleichung (7)
Den Zusammenhang zeigt Abb. 5 fu¨r die Turbinendurchmesser D = 1,5/2,0/2,5 m. Das Dia-
gramm zeigt deutlich, dass erst mit hohen Fließgeschwindigkeiten eine vernu¨nftige Leistung zu
erwarten ist. Zum einen wa¨chst die Leistung mit v3. Zum anderen steigt auch der Wirkungsgrad
mit der Leistung an.
5 Belastungsspitzen durch Ku¨hlgera¨te
Zu Ermittlung des Energiebedarfs wird das Ku¨hlen von Lebensmitteln betrachtet.
Hier sind zwei Anteile zu beachten:
 Leistung und Energie zum Einschalten des Ku¨hlaggregats
 Leistung und Energie zum Ku¨hlen und Gefrieren der Lebensmittel
Zum Ku¨hlen von Lebensmitteln muss den Lebensmitteln Wa¨rme enzogen werden. Dazu wird
in der Regel ein Ku¨hlaggregat eingesetzt, bei dem ein Elektromotor einen Kompressor fu¨r den
Ku¨hlkreislauf antreibt.
Der Ku¨hlkreislauf ist so ausgelegt, dass das Ku¨hlaggregat im normalen Betrieb durch einen
Zweipunktregler zyklisch ein- und ausgeschaltet wird. Dies fu¨hrt zu hohen Leistungsspitzen
beim Anlauf des Ku¨hlaggregats. Danach fa¨llt die Leistung auf die Dauerleistung ab. Wenn die
Temperautur im Ku¨hlgera¨t die Solltemperatur um einen gewissen Wert unterschreitet, wird das
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 D = 2,5 m
 D = 2,0 m
 D = 1,5 m
Abbildung 5: elektrische Leistung Pel fu¨r die Turbinendurchmesser D = 1,5/2,0/2,5 m,
ρ = 1000kgm−3 in Abha¨ngigkeit von der Fließgeschwindigkeit v nach Gleichung
(9)
Ku¨hlaggregat abgeschaltet. Wenn die Temperatur die Solltemperatur wieder u¨berschreitet, wird
das Aggregat wieder eingeschaltet.
Fu¨r diesen Betrieb muss das Generatorsystem der Flussturbine die Maximalleistung fu¨r den
Anlauf und die zugeho¨rige Arbeit zur Verfu¨gung stellen. Aus der Leistung beim Anlaufen Pan
ergibt sich mit der Anlaufdauer Tan die Arbeit Wan zu
Wan ≈ Tan ·Pan (10)
Zahlenwerte fu¨r zwei unterschiedliche Ku¨hlgera¨te gibt Tabelle 1 wieder. Mit der grob gescha¨tz-
ten Anlaufdauer Tan = 0,5 s ergeben sich Anlaufarbeiten von Wan = 1 . . .1,5 kJ. Diese Arbeit
muss die Flussturbine kurzfristig bei jedem Anlauf des Ku¨hlaggregats u¨ber die stationa¨re Leis-
tung der Turbine hinaus zur Verfu¨gung stellen ko¨nnen.
Wenn frische Lebensmittel in das Ku¨hlgera¨t gebracht werden, muss das Ku¨hlgera¨t die noch
warmen Lebensmittel mit der Temperatur ϑwarm auf die Lagertemperatur ϑkalt herunterku¨hlen.
Dazu muss das Ku¨hlgera¨t dem Lebensmittel Wa¨rme entsprechend der Wa¨rmekapazita¨t und der
Temperaturdifferenz entziehen. Sollen die Lebensmittel gefroren werden, muss zusa¨tzlich die
Schmelzwa¨rme entzogen werden.
Aus der spezifischen Wa¨rmekapazita¨t cwa¨rme, der Masse m und der Temperaturdifferenz
∆T = ϑwarm−ϑkalt (11)
23. Januar 2014 Seite 7 von 11
Prof. Dr.-Ing. Carsten Fra¨ger Belastungsspitzen Flussturbinen
ergibt sich die Wa¨rmemenge zu
Wku¨hl = ∆T · cwa¨rme ·m = (Twarm−Tkalt) · cwa¨rme ·m (12)
Zum Gefrieren der Lebensmittel muss zusa¨tzlich die Schmelzwa¨rme
Wschmelz = cschmelz ·m (13)
entnommen werden. Dies ergibt die gesamte Wa¨rmemenge
Wges = Wschmelz +Wwa¨rme = (cschmelz +∆T · cwa¨rme) ·m (14)
Zur Entnahme der Wa¨rmemenge wird eine elektrische Arbeit Wel beno¨tigt. Der Zusammenhang
zwischen der Wa¨rmemenge und der elektrischen Arbeit wird durch die Leistungszahl K
beschrieben:




Die Leistungszahl ha¨ngt von dem Ku¨hlgera¨t und den Temperaturen ab. Als Anhaltspunkt wird
hier beim Ku¨hlschrank K = 3 und beim Gefrierschrank K = 2 verwendet (in Anlehnung an
[4]).
Die Tabelle 1 gibt Zahlenwerte fu¨r das Ku¨hlen und Gefrieren wieder. Dabei sind die Werte z.T.
Herstellerangeben entnommen, z.T. aber auch nur gescha¨tzt. Vereinfachend wird die gesamte
Menge Lebensmittel mit den Wa¨rmedaten fu¨r Wasser behandelt. Dabei wird die spezifische
Wa¨rmekapazita¨t zur Vereinfachung als konstant unterstellt. So erha¨lt man grobe Werte fu¨r die
erforderliche elektrische Arbeit.
Die Tabelle zeigt, dass zum Ku¨hlen und Gefrieren der Lebensmittel erhebliche elektrische
Arbeit erforderlich ist (in den Beispielen Wel = 640 . . .2700 kJ). Diese Arbeit kann von den
Ku¨hlaggregaten nur u¨ber Zeitra¨ume von T = 1,5 . . .5 h geleistet werden.
Das Einlagern von Lebensmitteln bedeutet also aus Sicht der Turbine einen Dauerbetrieb.
Die Turbine mit ihrem Generatorsystem muss daher zum Einlagern von Lebensmitteln zuna¨chst
die Anlaufarbeit von Wan = 1 . . .1,5 kJ kurzzeitig aufbringen. Danach ist u¨ber einen la¨ngeren
Zeitraum die Leistung PelN = 120 . . .160 W erforderlich.
Beim dauerhaften Betrieb der Ku¨hlgera¨te ist zyklisch die Anlaufarbeit Wan = 1 . . .1,5 kJ erfor-
derlich. Danach wird fu¨r eine gewisse Zeit die Leistung PelN = 120 . . .160 W beno¨tigt. Anschlie-
ßend schaltet das Ku¨hlaggregat ab und das Ku¨hlgera¨t braucht nur noch eine geringe Leistung
fu¨r die Steuerelektronik.
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Tabelle 1: Anhaltswerte fu¨r die Leistung und die Arbeit fu¨r einen Gefrierschrank und einen
Ku¨hlschrank. Die Werte sind z.T. Herstellerangeben entnommen, z.T. gescha¨tzt.
Vereinfachend wird die gesamte Menge Lebensmittel mit konstanten Wa¨rmedaten
fu¨r Wasser behandelt.
Gefrierschrank Ku¨hlschrank
Bruttoinhalt V l 252 179
Leistung PelN W 160 120
Anlaufleistung Pan W 3000 2100
Anlaufzeit Tan s 0,5 0,5
Anlaufarbeit Wan kJ 1,5 1,05
Lagertemperatur ϑkalt ◦C -18 7
Temperatur der frischen Lebensmittel ϑwarm ◦C 30 30
Temperaturdifferenz ∆T K 48 23
Leistungszahl K 1 2 3
Masse Lebensmittel m kg 10 20
spezifische Wa¨rmekapazita¨t cwa¨rme kJkgK 4,18 4,18
spezifische Schmelzwa¨rme cschmelz kJkg 333,5 333,5
Ku¨hlarbeit Wku¨hl kJ 2006 1923
Schmelzwa¨rme Wschmelz kJ 3335 0
gesamte Wa¨rmearbeit Wges kJ 5341 1923
elektrische Arbeit Wel kJ 2671 641
Ku¨hldauer T h 4,6 1,5
6 Energie der Flussturbine zur Abdeckung der
Belastungsspitzen
Im stationa¨ren Betrieb entnimmt die Turbine dem Wasser Leistung, indem die Turbine die Ge-
schwindigkeit des Wassers stationa¨r reduziert. Im stationa¨ren Betrieb sind die Wassergeschwin-
digkeiten am Einlauf und Auslauf der Turbine zeitlich konstant.
Zur Abdeckung von Belastungsspitzen kann die Turbine die Geschwindigkeit des Wassers in
der Turbine zusa¨tzlich dynamisch reduzieren.







·D2 ·ρ · l · v2 (16)
gespeichert (ρ: Dichte des Wassers).
Diese Energie kann dynamisch dem Wasser teilweise entnommen werden. Da bei dieser
dynamischen Leistungsentnahme die Turbine nicht im optimalen Arbeitspunkt arbeitet, ist der
Wirkungsgrad gegenu¨ber dem stationa¨ren Betrieb reduziert.
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Diese beiden Effekte werden hier durch den Entnahmewirkungsgrad ηentnahme beru¨cksichtigt,
der beschreibt, welcher Anteil der im Wasser gespeicherten kinetischen Energie durch die
Turbine und das Generatorsystem entnommen und als elektrische Arbeit Wel abgegeben wird.
Die elektrische Arbeit Wel ergibt sich dann zu
Wel = ηentnahme · 12 ·
pi
4
·D2 ·ρ · l · v2 (17)
Nach der Entnahme muss sich durch den Fluss die Geschwindigkeit in der Turbine wieder
erho¨hen, um wieder die stationa¨re Leistung nach Abschnitt 4, Gl. (6) entnehmen zu ko¨nnen.
Abbildung 6 zeigt die Abha¨ngigkeit der elektrischen Arbeit von der Fließgeschwindigkeit und
dem Turbinendurchmesser fu¨r einen Entnahmewirkungsgrad von ηentnahme = 0,25 bei einer
Turbinenla¨nge von l = 10 m.
Aus der Grafik ist zu erkennen, dass eine Turbine mit einem Durchmesser von D = 2,5 m ab
einer Fließgeschwindigkeit von v ≈ 1,5 ms die erforderliche Arbeit fu¨r einen Gefrierschrank
bereitstellen kann. Eine Turbine mit D = 1,5 m beno¨tigt hierfu¨r eine Fließgeschwindigkeit
von v ≈ 2,5 ms . D.h. ab diesen Geschwindigkeiten ist die Flussturbine in der Lage, zusa¨tzlich
zur stationa¨ren Leistung die Belastungsspitzen abzufangen und kurzzeitig elektische Arbeit zu
leisten.
Beim Betrieb von Ku¨hlgera¨ten an Flussturbinen im Inselbetrieb kann das zyklische Einschalten
der Ku¨hlaggregate ein kritischer Betriebspunkt sein. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Turbine
schon durch die stationa¨re Belastung anderer Verbraucher an der Grenze ihrer Leistung ist.
Beim Betrieb mehrerer Ku¨hlgera¨te ist ggf. eine Synchronisatiton der Einschaltzeitpunkte
erforderlich, um zu vermeiden, dass mehrere Ku¨hlaggregate gleichzeitig einschalten und so
zum Spannugseinbruch im Inselnetz fu¨hren.
7 Zusammenfassung und Ausblick
Die Berechnungen an Ku¨hlgera¨ten zeigen, dass das Einschalten der Ku¨hlaggregate ein kritischer
Betriebspunkt beim Betrieb von Flussturbinen in Inselnetzen sein kann. Dies gilt besonders
dann, wenn die stationa¨re Leistung bereits nahe an der verfu¨gbaren Leistung ist.
Hier muss in recht kurzer Zeit eine große elektrische Arbeit zur Verfu¨gung gestellt werden, die
Leistung also in kurzer Zeit ansteigen und anschließend wieder abfallen.
Die Abscha¨tzung der elektrischen Arbeit, die sich aus der kinetischen Energie des Wassers
in der Turbine gewinnen la¨ßt, zeigt aber, dass durch Absenken der Fließgeschwindigkeit
kurzfristig die beno¨tigte elektrische Leistung und Arbeit bereit gestellt werden kann.
Weitere Arbeiten sollen aufzeigen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um einen zuverla¨ssi-
gen Betrieb von Flussturbinen in Inselnetzen auch bei Belastungsspitzen zur ermo¨glichen.
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 D = 2,5 m
 D = 2,0 m
 D = 1,5 m
Abbildung 6: elektrische Arbeit Wel fu¨r die Turbinendurchmesser D = 1,5/2,0/2,5 m und die
La¨nge l = 10 m in Abha¨ngigkeit von der Fließgeschwindigkeit v nach Gleichung
(17) fu¨r einen Entnahmewirkungsgrad von ηentnahme = 0,25
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